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H07V-K  3х(5х(1x150))+3х(1x150)мм²

САХЕкТ 3x(1x50)мм²

КРУ  20kV, 630А, 16kA

TТ - 3 бр.

HT - 3бр.

2A

ТЕПО

M1(VT-F)
Вх/Изх

R MMV(F)
Мерене Собствени

нужди

/място/

/място/ 2,5kVA
20/0.23kV
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0.4 kV  L1,L2,L3,PEN

ТНН
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M

TT-3 бр.

L
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30/5А 

РЗ
ИБ

с прек.

PR - Защитно реле на трансформатора
ИБ - Изключвателна бобина в шкаф защ.трафо

1P 6A-3бр.

PR

V

ТСН

In 1600 A

2Р 16А

 F10

осв. и контакт

ТСН
2Р 10А

UPS 

 L, N  F20  F30  F40  F50  F60  F70

2Р 10А 2Р 10А 2Р 6А

UPS ТУ
РЗ 
Захр.

Лампа индикаторна

Легенда:

конт.

2Р 10А2Р 6А

рез.

РЗ - Siemens Reyrolle Argus 7SR1004-3KA20-2CA0
- релейна защита с посочни токови и напрeженови функции, IEC 608-70-5-104

За напреженовите защити ще се използват НТ в модул "Мерене"

СТТТ - система за Телеизмерване, Телемеханика, Телеуправление 

СТТТ

2A

ТМ до 1000kVA
0,4/20kV

125А

Изводи НН:
Вертикални разединители 400А с предпaзители 200А - 4бр. 
Резервно място за Вертикален разединител NH3/NH2 - 8бр.

Принципна еднолинейна
електрическа схема
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Разпределителна уредба Ср.Н.

Трансформатор

Табло ниско напрежение

Врата предпазна мрежеста
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